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Die Erfahrung bei der Dekontamination radioaktiver
Abwässer zeigt, daß die Wirksamkeit der Fällungsver-
fahren durch verschiedene Komplexbildner stark beein-
trächtigt bzw. zum Teil sogar aufgehoben werden kann
[1-4J. Auch die kondensierten PhosphaiJe, von denen be-
kannt ist, daß sie die konventionelle Abwasseraufbe-
reitung durch chemische Fällung stören [5J, zeigen die-
se Wirkung, indem sie Metallionen komplex binden und
sie auf diese Weise der chemischen Fällung entziehen.
Die komplex gebundenen Metallionen haben andere Eigen-
schaften angenommen und sind nicht mehr durch die für
sie typischen Reaktionen zu erfassen.
Der Zweck der vorliegenden Arbeit war es, eine Methode
zu finden, mit deren Hilfe eine wirksame Entfernung der
kondensierten Phosphate aus radioaktiven Abwässern vor
ihrer Aufbereitung möglich ist.
2. Die kondensierten Phosphate, ihre Wirkungsweise und
ihre Anwendung
Man unterscheidet drei Typen von kondensierten Phos-
phaten [6J:
- die Metaphosphate (z.B. das Tri- und Tetrame-
taphosphat) mit ringförmiger Struktur
- die Polyphosphate mit kettenförmiger Struktur
(bis zu 106 Phosphoratome im Molekül)
- die Ultraphosphate mit einer Netzstruktur
(eine Kombination von Ketten sowie Ketten
und Ringen)
Die Metaphosphateverhalten-sich wie die Salze starker
Säuren und reagieren in wässrigen Lösungen neutral. Die
wässrigen Lösungen der Alkalimetallsalze von niederkon-
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densierten Polyphosphorsäuren reagieren alkalisch.
Erst mit steigender Zahl der Phosphoratome im Mole-
kül, d.h. bei einer großen Zahl mittelständiger star-
ker Säuregruppen im Verhältnis zu den beiden schwach
sauren Endgruppen, zeigen die Polyphosphate das Ver-
halten von Neutralsalzen. Während die Metaphosphate
kaum die Fähigkeit zur Bindung von Kationen aufweisen,
ist es die besondere Eigenschaft der Polyphosphate,
mehrwertige Kationen zu maskieren. Diese Komplexbildung
ist den mittelständigen Säuregruppen zuzuschreiben.
Wenn größere Mengen an mehrwertigen K~tionen in der
Lösung vorliegen, dann werden auch die schwach disso-
ziierten endständigen Wasserstoffatome ausgetauscht,
und es kommt zur Ausfällung der Polyphosphate. Über
die Einzelheiten des Verhaltens der kondensierten Phos-
phate wird in der Literatur ausführlich berichtet
[7,8a,9J.
Die Eigenschaft der Polyphosphate, mehrwertige Kationen
komplex zu binden, führte besonders in den vergangenen
10 - 20 Jahren zu einer sprunghaften Entwicklung ihrer
Verwendung. So können die modernen Waschmittel bis zu
50 %an kondensierten Phosphaten zur Weichmachung des
Wassers enthalten. Vielfach werden sogar reine konden-
sierte Phosphate eingesetzt.
In der Kerntechnik erwiesen sich die Polyphosphate
(z.B. Calgon) als gute Reinigungsmittel für kontaminier-
te Arbeitskleidung [10J. Zum Teil finden sie auch für
die Dekontamination von Geräten und Oberflächen Verwen-
dung. Da für diese Wasch- und Reinigungsprozesse reine
Polyphosphate bis zu Konzentrationen von 100 g/l einge-
setzt werden, sind inden entstehenden radioaktiven Abwäs-
sern Störungen bei der chemischen Fällung zu erwarten.
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3. Einfluß der PolyPhosphate auf die Abwasserdekon-
tamination
Zunächst wurde der störende Einfluß von Polyphosphaten
auf die Dekontamination radioaktiver Abwässer durch che-
mische Fällung quantitativ untersucht. Kleine Mengen an
Polyphosphat (unter 25 mg P/I) stören die Abwasserdekon-
tamination durch chemische Fällung nicht. Sie reagieren
mit den Ca2+-ronen (Härtebildner) des Wassers und werden
bei der Einstellung eines höheren pH-Wertes ausgefällt.
Dies wurde nachgewiesen, indem Leitungswasserproben mit
25 und 50 mg Calgon-W (ein Gemisch von Grahamsalz, Di-,
Tri- und Ortho-phosphaten) pro Liter Wasser (160 dH)
versetzt und jeweils ein anderer pR-Wert mit NaGH ein-
gestellt wurde. Nach 24-stündigem Stehen wurden die in
Tabelle 1 aufgeführten Werte erhalten.
Tabelle 1 Entfernung von Polyphosphaten aus Leitungs-
wasser
Polyphosphatgehalt Entfernung von Polyphosphaten




[mg/I] [mg/I] pH 9 pR 10 pH 12
25 6 25 83 86
50 12 4 60
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Um die Störung der Dekontamination durch anwesende
Polyphosphate auch rechnerisch erfassen zu können,
wurde folgende Gleichung aufgestellt:
D2St = 100 ( 1 - rr::- ) [%]
1
Dabei bedeuten:
St = Störung in [%]
D
1
= Dekontaminationsgrad in [%] ohne
Polyphosphatzusatz
D2 = Dekontaminationsgrad in [%] mitPolyphosphatzusatz
(1)




Die Störung der Fällung läßt sich auch durch eine
weitere Gleichung ausdrücken, die aus einer Verbin-












Aktivitätskonzentration der Lösung nach der
Fällung ohne Anwesenheit von Polyphosphaten
Aktivitätskonzentration der Lösung nach der
Fällung bei Anwesenheit von Polyphosphaten
Zur Bestimmung der störenden Polyphosphatmengen wurden
Modell-Lösungen nach zwei in der Praxis angewandten Fäll-
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verfahren - der Eisenhydroxid-Phosphat-Fällung und
der Nickelferrocyanid-Fällung - dekontaminiert. Dazu
wurden Probelösungen mit a- und ß-Strahlern kontami-
niert, mit wechselnden Mengen an Calgon-W versetzt und
anschließend nach den genannten Verfahren dekontami-
niert. Zum Vergleich erfolgte die Fällung von Probe-
lösungen ohne Calgonzusatz.
An der Abb. 1 ist die Störung der Eisenhydroxid-Fällung
in Abhängigkeit von der Polyphosphatmenge aufgezeichnet,
wobei die Kurve A die Störung der ß-Aktivitätsentfernung
und die Kurve B die der a-Aktivitätsentfernung angibt.
In gleicher Weise wird in Abb. 2 der störende Einfluß
auf die Nickelferrocyanid-Fällung dar~estellt. Die Ver-
suche zeigen, daß bei der Abwasserdekontamination durch
chemische Fällung die Anwesenheit von kondensierten Phos-
phaten mit einem Gesamtphosphorgehalt von mehr als
250 mg/l die Niederschlagsbildung verhindert.
4. Methoden zur Entfernung kondensierter Phosphate
auS Abwässern
Aus Versuchsergebnissen und Erfahrungsberichten der
Literatur ergibt sich, daß die Entfernung der konden-
sierten Phosphate aus Abwässern im Prinzip durch drei
Methoden - die Adsorption, den Ionenaustausch und die
chemische Fällung - möglich ist.
4.1 Adsorption
Schon die Orthophosphate zeigen eine beachtliche Nei-
gung zur Adsorption. Die mehrfach aufgeladenen Poly-
phosphat-Anionen werden in einem noch stärkeren Maß
sowohl an suspendierte als auch an emulgierte Teil-
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Abb,1 Stölrung der Eisenhydroxid-Phosphat-Fällung durch Polyph·OI~ph.pte
A: Störung der Dekontamination von ß-Strahlern
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Abb.2 Störung der Nickelferrocyanid-Fällung durch Polyphosphate.
A: Störung der Dekontamination von ß- Strahlern·
D. _J _ I,




, A1203 , Ti02
, Silicagel und Tone adsorbieren die
kondensierten Phosphate [7J. Für eine Entfernung von
Polyphosphaten aus radioaktiven Abwässern in größerem
Maßstab eignet sich die Adsorption jedoch nicht, da die
erforderlichen Mengen an Adsorptionsmitteln unverhält-
nismäßig groß gegenüber den Mengen an adsorbiertem Ma-
terial sind und letztlich zu erheblichen Volumina an
radioaktiven Rückständen fUhren würden.
4.2 Ionenaustausch
Die kondensierten Phosphate werden auf Anionaustauschern
stark gebunden [11J. Die Regenerierung der Austauscher
erfordert dementsprecliendk6nzentrierte Regeneriermittel
sowie erhöhte Temperaturen. Diese Methode kann somit für
die Entfernung von kondensierten Phosphaten aus radioak-
tiven Abwässern keine Verwendung finden, da sie zu un-
wirtschaftlich arbeitet und außerdem zu große Volumina
an radioaktiv verunreinigten Regeneraten liefern würde.
4.3 Chemische Fällung
Wie schon erwähnt, kann man mit einem Überschuß an mehr-
wertigen Kationen die kondensierten Phosphate aus wäss-
rigen Lösungen ausfällen. Vorversuche ergaben, daß sich
nach dieser Methode die kondensierten Phosphate am be-
sten aus radioaktiven Abwässern entfernen lassen. Da die
chemische Fällung wirtschaftlicher durchzuführen und da-
bei die Menge radioaktiver Rückstände bedeutend geringer
ist als bei den beiden erstgenannten Verf~~ren, entschie-
den wir uns für die Ausarbeitung einer Methode zur Ent-
fernung der kondensierten Phosphate mit Hilfe der chemi-
schen Fällung.
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5. Versuche zur Entfernung der kondensierten Phosphate
durch Fällung
Aus der Literatur ist nicht zu ersehen, unter welchen
Bedingungen die kondensierten Phosphate mit mehrwertigen
Kationen auszufällen sind. Die Angaben verschiedener
Autoren können häufig nicht miteinander verglichen wer-
den [6,7,8b,12J. Die Schwierigkeit für präzise Angaben
geht u.a. daraus hervor, daß das Bindevermögen für mehr-
wertige Kationen von der Art und der Konzentration der
Reaktionspartner (vorhandene Neutralsalze beeinträchtigen
das Bindevermögen), von der Temperatur und anderen Fak-
toren abhängt. Es wäre deshalb eI.'forder1.i.cl1, difj :FEiJ.1.11.Ilg§-
bedingungen für die verschiedenen Typen der kondensierten
Phosphate festzulegen. Von der technischen Anwendung her
gesehen ist dabei nur die Untersuchung der Polyphosphate
von Bedeutung. Die seltener sowie meist nur in kleinen
Mengen in Wasch- und Reinigungsmitteln anzutreffenden
Metaphosphate wurden jedoch der Vollständigkeit halber
ebenfalls überprüft.
Für die Versuche wurden 0,1 %-ige wässrige Lösungen der
verschiedenen kondensierten Phosphate, deren Reinheit
papierchromatographisch +) nachgewiesen worden war, ver-
wendet. Zu je 100 ml der Phosphatlösungen wurden unter-
schiedliche Mengen an Kationen gegeben und mit Hel bzw.
NaOH verschiedene pH-Werte eingestellt. Die so vorberei-
teten Proben wurden zwei Stunden geschüttelt und anschlie-
ßend zentrifugiert. Aus den überstehenden klaren Lösungen
~n~den Proben zur Messung der pR-Werte und zur Bestimmung
der verbleibenden kondensierten Phosphate entnommen.
Die Ermittlung des Phosphorgehaltes erfolgte nach Hydro-
lyse der Polyphosphate mit Schwefelsäure durch eine eigens
modifizierte spektralphotometrische Methode [14J.
+)Für die Auftrennung der einzelnen Polyphosphate dienten
saure und für die Trennung der Metaphosphate basische
Laufmittel [5,13].
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Proben bis zu 5 ml (mit 1 - 70 ~g p) werden in einen
50 ml Meßkolben pipettiert und mit 1,5 ml 96 %-iger
H2S04 eine Stunde lang bei 90
0C (offener Meßkolben)
hydrolysiert. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur
gibt man 1 ml 10 %-ige wässrige (NH4 )6[M07024]·4 H20-
Lösung zu und verdünnt mit ca. 40 ml destilliertem
Wasser. Dazu wird 1 ml einer 10 %-igen, frisch ange-
setzten Ascorbinsäurelösung als Reduktionsmittel hin-
zugefügt. Die so hergestellte Lösung wird 20 Minuten
lang bei 90°C gehalten. Danach läßt man die Lösung wie-
der auf Raumtemperatur abkühlen, füllt mit destilliertem
Wasser bis zur Marke auf und mißt die Extinktion mit
einem Spektralphotometer bei einer Wellenlänge von 820 m~
gegen eine Blindprobe. Die Farbintensität des gebildeten
Molybdänblaukomplexes ändert sich auch nach mehrstündigem
Stehen nur unwesentlich. Die relative Genauigkeit der
Bestimmungen beträgt in dem angegebenen Bereich :!: 3 %.
5.1 Fällung von Diphosphat
Für diese Versuche stand ein Tetranatriumpyrophosphat,
Na4P2ü 7
·10 H20 (p.a.) der Firma Merck, Darmstadt zur
Verfügung. Die Fällung des Diphosphats wurde mit ver-
schiedenen Mengen an Ca2+-Ionen durchgeführt. Die Er-
gebnisse der Fällversuche, d.h. der Diphosphatentfer-
nung, sind in Abhängigkeit vom pH-Wert in der Abb. 3 auf-
getragen. Aus dem Verlauf der Kurve A, die die Ca2P207
-
Fällung mit der äquivalenten Menge an Ca2+-Ionen dar-
stellt und dem der Kurve B, die diese Fällung mit 75 %
der erforderlichen Ca2+-Ionenmenge zeigt, ist zu ver-
muten, daß bei niedrigem und hohem pH Verbindungen un-
terschiedlicher chemischer Zusammensetzung ausfallen
[15aJ. In den Kurven C bis F sind die Ergebnisse der
Fällung mit steigenden Ca2+-Ionenmengen (C:110 %, D:120 %,







































Abb.3 Entfernung von Diphosphat mit Ca 2+ - Ionen.
A: Fällung mit 100 % ·der äquivalen t!en Menge"
B : " .. 75 % " JI ..
C: 11 "110 % 11 " ,.
O . " "1 20 °I. 10 " " "
E : " "130 % " " "
F :" " 11 150 % " " ..
2 4 6 8 10 12 14
pH-Wert
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5.2 Fällung von Triphosphat
Diese Versuchsreihe wurde mit Triphosphat Na5P3010 ,
einem technischen Produkt der Chemischen Fabrik Buden-
heim, das mit Ortho-, Di- und Tetraphosphat verunrei-
nigt ist, durchgeführt. Der Verlauf der Kurven in Abb. 4
gibt Auskunft über die Entfernung von Triphosphat aus
der vorliegenden Lösung in Abhängigkeit vom pH-Wert.
Für die Fällung waren 50 (Kurve A), 30 (Kurve B) und
15 mVal Ca2+jg Na5P3010 (Kurve C) eingesetzt worden.
5.3 Fällung von hochkondensierten Phosphaten
Für die Fällversuche wurden IIBudex 6 11 , ein Produkt der
GhemischenFabrikBudenheim, und lIHexametaphosphat 11 ,
ein Produkt der Chemischen Fabrik Buchs SG (SChweiz),
eingesetzt. Beide Produkte enthielten noch einen ge-
ringen Anteil an niedrig kondensierten Phosphaten und
Orthophosphaten. l'1etaphosphate waren nicht nachzuweisen.
Die Fällung erfolgte mit 30 mVal Ca2+jg Polyphosphat.
Da zwischen beiden Produkten praktisch keine Unterschiede
im chemischen Verhalten festzustellen waren, wurde für
die weiteren Untersuchungen nur noch Hexametaphosphat ver-
wendet.
Als Fällungsreagenzien wurden neben den Ca2+-Ionen noch
andere mehrwertige Kationen erprobt. Aus den Kurven der
Abb. 5 ist die Entfernung der Polyphosphate in Abhängig-
keit vom pH mit Ba2+, Fe3+, Al3+, Fe2+, Zn2+, Da2 + und
l'1g2+ zu ersehen. In der Tabelle 2 sind die pH-Werte auf-
geführt, bei denen eine maximale Ausfällung der Polyphos-
phate erzielt wurde.
5.4 Fällung von Trimetaphosphat
Nach verschiedenen Literaturangaben läßt sich Trimeta-
phosphat (Na3P309) mit mehrwertigen Kationen nicht aus-
fällen [6,7,12J. An anderen Stellen wird auf eine Fällung
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Entfern ung von Ihochkon densiertep Phosphaten
mit Kat.ionen (je 30 mVallg Polyphpsphat).
A: Bc?+ C:AL3+ E: Zn 2+ G:Mg 2+
B: Fe3+ 0: Fe 2+ F: Ca 2.
Abb.S
2 4 6 8 10 12 14
pH - Wert
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mit Pb2+-Ionen aus konzentrierten Lösungen hingewiesen
[15b]. Nachfolgend wird über eine Fällung des Trimeta-
phosphats mit Ca2+-Ionen berichtet.
Die Versuche wurden mit technischem Natrium-trimeta-
phosphat der Firmen Chemische Fabrik Budenheim und
J.A. Benckiser, Ludwigshafen, durchgeführt. Die Produkte
der beiden Firmen enthielten noch Spuren an Ortho- und
Polyphosphaten, die abgetrennt +) wurden.
Für die Fällversuche wurden 30 und 50 mVal Ca2+jg Tri-
metaphosphat eingesetzt. Es ergab sich, daß bei höheren
pR-Werten Niederschläge entstanden und Trimetaphosphat
entfernt wurde.
Tabelle 2 pR-Werte für die maximale Ausfällung der
Polyphosphate mit verschiedenen Kationen
Ion pR Bemerkung
Fe3+ 3 gelber Niederschlag
A13+ 4,6 weißer NiederschlagI
Zr02+ 4 weißer Niederschlag
Ag+ 4,7 weiß-gelber Niederschlag
Fe2+ 6,2 grün-grauer Niederschlag
Zn2+ 6,4- weißer Niederschlag
Sr2+ 6,5 weißer Niederschlag
Mg2+ 10,8 weißer Niederschlag
y3+ aus 3 n HN03
weißer Niederschlag
La3+ aus 3 n HN03
weißer Niederschlag
Ce3+ aus 3 n HN03 weißer NiederschlagUO 2+ aus 3 n HN03 gelber Niederschlag2
+) Die Abtrennung der Ortho- und Polyphosphate gelang2mit Hilfe einer BaCl?-Fällung. Der Überschuß an Ba +-
Ionen wurde mit SulfEit-Ionen beseitigt, das Natrium-
trimetaphosphat anschließend mit Äthanol abgeschieden.
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Die Ergebnisse sind in der Abb. 6 eingezeichnet.
Beim Einsatz von 30 mValCa2+;....Ionenjg Trimetaphosphat
erreicht man die maximale Entfernung beim pH-Wert von
12,6. Eine weitere Zugabe von Lauge bewirkt die Auf-
lösung des Phosphatniederschlages, wie sich in einem
rapiden Anstieg des Phosphorgehaltes in der Lösung
zeigt. Dieser Vorgang unterbleibt bei der Verwendung
von 50 mVal Ca2+jg Trimetaphosphat. Hier löst sich auch
bei Zugabe größerer Laugenmengen das ausgefallene Phos-
phat nicht mehr auf.
Der mit 30 mVal Ca2+jg Trimetaphosphat bei einem pH-
Wert von 12,6 erhaltene Niederschlag wurde näher un-
tersucht und mit einem unter gleichen Bedingungen ge-
fällten Triphosphat verglichen. Der erstgenannte Nie-
derschlag hatte ein flockiges Aussehen, der letztere
war pulverförmig. Die papierchromatographischen, rönt-
genographischen und IR-spektroskopischen +) Untersu-
chungen der im Vakuum getrockneten Niederschläge lassen
vermuten, daß es sich um die gleichen Verbindungen han-
delt. Wahrscheinlich kommt es in der stark alkalischen
Lösung zunächst zu einer Aufspaltung des Trimetaphos-
phatringes und anschließend zur Fällung des gebildeten
Triphosphates. Dafür sprechen die IR-Spektren der aus-
gefällten Produkte von Trimeta- und Triphosphat, die in
Abb. 7 miteinander verglichen werden. A ist das Spektrum
von Natriumtrimetaphosphat, C das Spektrum von Natrium-
triphosphat und B das Spektrum des mit Ca2+-Ionen gefäll-
ten Produkts des Trimetaphosphats sowie D das Spektrum
,...,.
des mit Cac'T-Ionen gefällten Produkts von Triphosphat.
+) Für die Durchführung der Röntgenstrukturanalysen bzw.
die Aufnahmen der IR-Spektren möchten wir an dieser
Stelle Herrn Dr. Hein vom Institut für Material- und
Festkörperforschung und Herrn Dr. Barzynski vom In-
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Abb.7:IR- Spektren von Natriumtrimetaphoisphat(A) und Natriumpolyphosphat(C)
und der mit Calcium ausgefällten Produkte,(B und 0).
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5.5 Fällung von Tetrametaphosphat
Für die Fällversuche stellte uns die Firma Chemische
Fabrik Budenheim ein technisches Natriumtetrametaphos-
phat zur Verfügung, das mit anderen kondensierten Phos-
phaten verunreinigt war. Die Fällung wurde mit 30 bzw.
50 mVal Ca2+-Ionen/g Tetrametaphosphat durchgeführt.
Der Verlauf der Entfernung des Tetrametaphosphates in
Abhängigkeit vom pH-Wert ist aus der Abb. 8 ersicht-
lich.
5.6 Fällung von kondensierten Phosphaten mit Calcium-
hydroxid
Aus den bisherigen Fällversuchen mit mehrwertigen Kati-
onen geht hervor, daß sich Ca2+-Ionen am besten für die
Fällung der verschiedenen kondensierten Phosphate eig-
nen. Um eine vollständige Fällung zu erzielen, müssen
die Ca2+-Ionen im Überschuß zugefügt und pH-Werte > 9
eingehalten werden. Deshalb wurden in einer neuen Ver-
suchsreihe die Polyphosphate aus Lösungen mit 1 g Cal-
gon-Wil (= 250 mg PlI) mit Ca(OH)2 ausgefällt.
Zu den Probelösungen wurden verschiedene Mengen Ca(OH)2
in Pulverform gegeben. Nach Umrühren und längerem Ste-
hen wurde filtriert und im Filtrat der Phosphorgehalt
bestimmt. Die Versuchsergebnisse sind in Abb. 9 graphisch
dargestellt. Mit einem Überschuß an Ca(OH)2 (insgesamt
1,5 g/l) wurde praktisch eine vollständige Fällung der
Polyphosphate erreicht, auch wenn der pH-Wert der Aus-
gangslösungen in dem Bereich zwischen 1 nnd 10 schwank-
te. Lagen die Ausgangs-pH-Werte über 10, dann fielen
schlecht filtrierbare Niederschläge aus.
Die Ergebnisse der Polyphosphatfällung mit Ca(OH)2
aus Lösungen mit nur 100 mg Calgon-W/l ( = 25 mg PlI)
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entfernten Mengen Polyphosphat in Abh~gigkeit vom
Ca(OH)2-Zusatz aufgetragen. Die Versuche zeigen, daß
die Polyphosphatentfernung von der Ca(OH)2-Menge und
dem pH-Wert abhängt. Es war weiterhin festzustellen,
daß die Form des Ca(OH)2-Zusatzes (pulverförmig oder
wässrige Suspension) keinen Einfluß auf die Fällung
hat.
6. Entfernung von Radionukliden bei der Polyphosphat-
fällung
6.1 Fällung mit Calciumhydroxid
Bei der PolYPl::l.()f3P1:l§.tfEi:J.:LtlI:l.g W~r f3ine gleichzeitigeEnt ....
fernung von Radionukliden aus der Lösung zu beobachten.
Um diesen Vorgang eingehender zu erfassen, wurden aus
einer Calgon-W-Lösung, die mit Strontium-9o kontaminiert
worden war, die Polyphosphate mit Ca(OH)2 ausgefällt.
Dazu wurden Modell-Lösungen mit unterschiedlichen Ca-
(OH)2-Mengen versetzt und nach Umrühren sowie längerem
Stehen die Aktivität im Dekantat gemessen. Durch die
bei der Fällung auftretende Verschiebung des radioak-
tiven Gleichgewichts von Strontium-90/Yttrium-9o war
zunächst keine Aussage darüber möglic~, ob die Dekon-
tamination auf der Entfernung von Sr-9o oder Y-9o be-
ruht. Deshalb wurde die Aktivität der Proben nach der
Einstellung des Gleichgewichtes von Sr-90/Y-90 nach 2~
Tagen erneut ausgemessen.
Die Versuchsergebnisse sind in der Abb. 11 eingezeich-
net. Die erzielten Dekontaminationsfaktoren (DF-Wert:
Verhältnis der Aktivitätskonzentration vor und nach der
Dekontamination) wurden in Abhängigkeit von den zugege-
benen Ca(OH)2-Mengen aufgetragen. Aus dem Verlauf der
beiden Kurven (Kurve A: DF-Werte unmittelbar nach der
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Abb.11 EntfE~rnung der Radionuklide{Sr-90 j Y-90) in Abhängigkeit von der
zugegebenen Menge an Ca {OH)2 bei der Po~yphosphat-Entfernung.
A: unmittelbar nach der Fällung - B: nach 14 Tagen




24 Tagen) ist zu ersehen, daß das dreiwertige Yttrium
bevorzugt gefällt wurde. Weiterhin ist festzustellen,
daß sich mit steigendem Zusatz an Ca2+-ronen die Aus-
fällung des Sr-90/Y-90-Gemisches zunehmend verschlech-
tert.
Die Fällungsversuche wurden auch in Gegenwart anderer
Radionuklide mit jeweils verschiedenen Ca(OH)2-Zugaben
ausgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der
Tabelle 3 zusammengefaßt.









1 : 1 1 : 3
(%) (%)
I
Radionuklid DF DF Bemerkungen
Spalt- a. 10,6 90,6 39,6 97,5
produkte ß 5,3 81,5 4,4 77
Sr-90/Y-9o 19 94,8 2,2 55 Messung 24 Tg.
nach d.Fällung
Cs-137 1,05 3,8 1,05 3,8
Ru-106 1,24 20 2,7 63
~ -IUo-bo
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Die Anwesenheit anderer Ionen, wie Fe3+, A13+, Cr3+,
und Zn2+ bei der Polyphosphatfällung mit Ca(OH)2
brachte keine Verbesserung der Dekontaminationsfak-
toren.
Zur Prüfung der Verhältnisse bei echten radioaktiven
Abwässern wurden mehrere Proben mit jeweils 1 g Cal-
gon-W/l versetzt und die Polyphosphate mit einem Zu-
satz von 2 g Ca(OH)2/l ausgefällt. Die erzielten De-
kontaminationsfaktoren (a und ß) lagen zwischen 2 und
20. Mit einer anschließenden Eisenhydroxid-Phosphat-
Fällung konnte keine weitere Dekontamination erreicht
werden. Da nach der Polyphosphatentfernung im Filtrat
noch eine ziemlich große Harte verblIeb, war anzunehmen,
daß die Ca2+-Ionen die Dekontamination durch die nach-
folgende Eisenhydroxid-Fällung möglicherweise störten
(die bei der Polyphosphatfällung zurückbleibende Härte
in Abhängigkeit von der Ca(OH)2-Zugabe ist in Abb. 12
graphisch dargestellt). Eine Enthärtung mit Na2C03 vor
der Hydroxid-Phosphat-Fällung führte jedoch zu keiner
Verbesserung der Dekontamination~ Die durch die Poly-
phosphatfällung erreichbaren Dekontaminationsfaktoren
sind also vergleichbar mit denen der Eisenhydroxid-
Phosphatfällung. Eine Fällung mit Nickelferrocyanid
im Anschluß an die Polyphosphatfällung brachte dagegen
DF-Werte bis zu 50, was durch die Entfernung von Cs-137
zu erklären ist. Die DF-Werte ließen sich hie~ durch
eine Enthärtung vor der Nickelferrocyanidfällung noch
etwas erhöhen.
Suspendierte Öle, Kolloide und feste Verunreinigungen
störten die Polyphosphatfällung nicht und wurden bei
der Fällung entfernt. Das Filtrat blieb immer klar.
Der Niederschlag war grobflockig, schwer und setzte
sich rasch ab. Durch die ~~wesenheit von Fe(OH)3 und
CaC0
3
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Abb.12 Härte nach der Polyphosphatentferhung aus einer Modellösu ng .
(250 mg P/1)in Abhängigkeit von ~er zugesetzten- Ca(OH)2 Men ge.
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Flocken vergrößert und die Absetzgeschwindigkeit ver-
ringert.
6.2 Entfernung von Radionukliden bei der Polyphosphat-
Fällung mit A13+_ und Fe3+-Ionen
Einige Autoren beschrieben die Polyphosphatfällung in
Abwässern mit Hilfe von A13+_ und Fe3+-Iönen [16,17].
Nach eigenen Untersuchungen wurden bei einer Zugabe
von A13+-Ionen (bis zu 0,2 g Aluminiumsulfat pro Liter)
und einem pH-Wert zwischen 7,1 und 7,7 93 bis 97 %
der Polyphosphate entfernt. Die maximale Entfernung
von 98 % ergab sich bei einem pH-Wert von 6 (25 mVal/g
Calgon...:W). Bei pH...Werten zwischen 7,1 und 7,7- wurden
mit Fe3+-Ionen keine Polyphosphate gefällt, während
bei pH 4,5 eine maximale Entfernung von 99,9 % zu be-
obachten war (25 mVal/g Calgon-W).
Unter diesen optimalen Bedingungen wurde anschließend
das Polyphosphat aus kontaminierten Modell-Lösungen ge-
fällt. Bei der Fällung mit A13+-Ionen wurden folgende
Dekontaminationsfaktoren erhalten:
DFa = 20 (95 %); DFß = 2,85 (65 %)
und bei der Fällung mit Fe3+-Ionen:
DFa = 20 (95 %); DFß = 2,5 (60 %).
Die A13+-Ionen sind allerdings für die Fällung von Poly-
phosphaten aus radioaktiven Abwässern wenig geeignet, da
sich die Niederschläge sehr langsam absetzen, schlecht
filtrieren lassen und im Vergleich zu den Eisen- und Cal-
ciumpolyphosphaten ein großes Volumen einnehmen. Die Ei-
senpolyphosphat-Niederschläge sind ebenfalls schlecht fil-
trierbar, setzen sich allerdings schnell ab und haben ein
geringeres Volumen als das Calciumpolyphosphat.
- 29 -
7. Fällversuche in der Betriebsanlage
Die Versuche im Labormaßstab ergaben, daß sich Ca(OH)2
unter Einhaltung bestimmter Arbeitsbedingungen am besten
für die Polyphosphatfällung eignet. Das im Laboratorium
erarbeitete Fällungsverfahren wurde in zwei Großversuchen
in den Anlagen der Abwasserdekontamination erprobt. Zu
je 10 m3 radioaktiver Abwässer wurden 10 kg Calgon-W
(entspreChend 250 mg PlI) zugegeben, gerührt und nach dem
Auflösen 20 kg Weißkalkhydrat (technisches Calciumhydro-
xid) zugesetzt. Nach einer Rührdauer von einer Stunde und
Stehen über Nacht wurde die überstehende klare Lösung ab-
gezogen und der Schlamm filtriert. Die nachfolgende Ta-
belle 4 ~l."!ii~~:J.i;~g~p~:Il.:Li~~!'_<3.~:Il. ~J}()_E)Q~()J:'g~~~J."fj_ ._1.l!l<3. die
Aktivität der Abwässer vor und nach der Fällung.
Tabelle 4 Fällversuche in der Betriebsanlage
1. Versuch 2. Versuch
vor I nach vor I nach
der Fällung der Fällung
I I
pR-Wert 7,8 12,8 8,2 12,7
Phosphorgehalt
[mg/I] 252,3 0,9 255,4 0,15
a.-Aktivität
4,5.10-7 1,5.10-8 1,8.10-7 1-10-8[1J.Ci!ml]
ß-Aktivität
1,6.10-6 8.10-7 4,1-10-6 9,7-10-7[1J.Ci!ml]
Polyphosphat-









Die Versuche zeigten, daß die Polyphosphatentfernung
durch die Fällung mit Ca(OH)2 in der Praxis mit großen
Abwassermengen durchführbar ist. Alle~dings ist das
verwendete Kerzendruckfilter nicht besonders gut für
die Filtration von Niederschlägen dieser Art geeignet.
Es müssen große Mengen an Filterhilfsmitteln eingesetzt
werden, die das Volumen der radioaktiven Rückstände be-
achtlich erhöhen.
8. Versuche zur Filtrierbarkeit der Polyphosphat-
niederschläge
Für die Filtratlonsversucne im Laoormaßstao standen
zwei Apparaturen zur Verfügung. Mit der einen wurde
unter vermindertem Druck (100 bis 400 mm Hg) und mit
der z~eiten Apparatur (Druckfilter der Firma Chemap)
bei einem Druck bis zu 3 atü gearbeitet. Die Versuche
ergaben, daß sich der Calciumpolyphosphat-Niederschlag
gut filtrieren läßt. Der Filterwiderstand ließ sich
durch Zusätze von Filterhilfsmitteln wie Perlit oder
CaC03 weiter herabsetzen. Versuche mit einer halbtech-
nischen Funda-Filteranlage, die bei der Firma Chemap
durchgeführt wurden, zeigten ebenso wie die Laborver-
suche, daß die Calciumpolyphosphat-Niederschläge besser
zu filtrieren sind als die Eisenhydroxidphosphat- und
Nickelferrocyanid-Niederschläge.
9. Vorschlag für ein Betriebsverfahren zur Polyphosphat-
entfernung aus großen Mengen radioaktiver Abwässer
Anhand der Versuche im Laboratorium und im technischen
Maßstab kann folgendes Verfahren zur Entfernung von Poly-
phosphaten aus radioaktiven Abwässern empfohlen werden:
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Vor der Fällung müssen der pR-Wert und die Gesamtphos-
phormenge bestimmt werden. Der pR-Wert in der Ausgangs-
lösung sollte in einem Bereich zwischen 1 und 10 liegen,
da sich bei Werten >10 Niederschläge bilden, die schwie-
riger zu filtrieren sind. Bei Abwässern mit einem Phos-
phorgehalt >25 mg/l (geringere Mengen stören nicht) wird
die für die Fällung erforderliche Menge Weißkalkhydrat
entsprechend dem Diagramm in der Abb. 13 zugesetzt. Sie
wird in wenig Wasser angerührt und zum Abwasser in den
Fällbehälter zugegeben. Nach 30 Minuten Rühren und sechs-
stündigem Absetzen wird das überstehende klare Wasser ab-
gezogen und der Fällschlamm über ein geeignetes Filter
abfiltriert.• Sollte. indem behandelten Abwasse:r'--nocll eine
größere Restaktivität verblieben sein, kann man zur wei-
teren Dekontamination noch eine Nickelferrocyanidfällung
anschließen.
10. Zusammenfassung
Es w~rde ein Verfahren zur Entfernung von kondensierten
Phosphaten, die die Dekontamination radioaktiver Abwässer
durch chemische Fällung stören können, ausgearbeitet.
Die Störungen treten erst bei einem Gehalt an konden-
sierten Phosphaten von mehr als 25 mg P/I auf, so daß
in der Praxis nur spezielle Abwässer, wie sie z.B. bei
der Dekontamination von Arbeitskleidung und Geräten an-
fallen, vorbehandelt werden müssen. Die Überprüfung der
radioaktiven Abwässer von sämtlichen Instituten des Kern-
forschungszentrums über mehrere Wochen zeigte, daß nur
sehr geringe Gesamtphosphorgehalte in den normalen Ab-
wässern vorhanden sind. Nur die Abwässer aus der Wäsche-
rei und Gerätedekontamination bildeten mit Werten bis
zu ca. 80 mg PlI eine Ausnahme.




































Abb.13 Erforderlicher Zusatz an Ca(OH).zzur Entfernul1g der Polyphosphate aus
Abwässern in Abhängigkeit VOll dem ermittelten Gesamtphosphatgehalt .
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densierten Phosphate mit mehrwertigen Kationen ausfäll-
bar sind. Mit jedem Kation erfolgt die maximale Ausfäl-
lung der kondensierten Phosphate nur bei einem bestimm-
ten pR~Bereich. Eine weitere Voraussetzung für die Fäl-
lung ist das Vorhandensein einer ausreichenden Menge
Kationen. Beim Ansteigen des pR über den optimalen Wert
kommt es zur Wiederauflösung der Niederschläge. Nur bei
der Fällung mit Ba2+_ und Ca2+-Ionen unterbleibt die Auf-
lösung der Niederschläge bei hohen pR-Werten. Die Ba- und
Ca-Niederschläge der kondensierten Phosphate sind flockig
und setzen sich rasch ab.
Polyphosphate fallen quantitativ aus; der dazu erforder-
liche pH--Wertsteigtmit-·d-erKetten1.änge ~ .f)±e-Meta:phos~
phate (Ringphosphate) sind ebenfalls mit Ca2+-Ionen aus-
fällbar. Trimetaphosphat ergibt mit Ca2+-Ionen einen Nie-
derschlag, dessen Untersuchungen nach mehreren Verfahren
darauf hindeutet, daß sich wahrscheinlich durch Umwandlung
bei der Fällung Calciumtriphosphat gebildet hat.
Mit dem angegebenen Fällverfahren wird gleichzeitig ein
Teil der Radion~~lide aus den Abwässern entfernt. Ein
weiterer Vorteil liegt in der Mitfällung fester, öliger
sowie kolloidal verteilter Verunreinigungen.
- 34 -
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